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Svealands Fastighetstcknik AB

Beskrivning av matningen
Matningen dr utford med sparfilm med filter enligt metodbeskrivning utfirdad av Stralsikerhetsmyndigheten.

Detektorerna exponerade under tiden 2014-01-09 - 2014-04-23 .
De ankom till Landauer Nordic och férbehandlades 2014-05-03. De miittes 2014-05-07

Fastighetsdata for provningsplatsen
Mitplatsadress:

Rundbacke fsk (Amorinen)

Rungbacke 74-80

Fastighetsbeteckning:

Byggnadstyp: Daghem/Férskola Husgrundstyp: Platta pa mark
Byggnadsar: 1987 Bliabetong: Vet ¢j
Ventilationstyp: Virmeatervinning

Ventilationsfunktion: Paslagen under arbetstid

Fastighetsdata har lamnats av Magnus Cronberg
som ocksa inty gat att matanvisningara féljts.

Uppmiitta radongashalter

Detektor Rumsbeteckning Rumst Plan Matvarde Bg/m?
663056 Lekrum avd: Birct Bottenplan mindre dn 20
607823 Lekmm avd: Rosen Bottenplan 50 +/-10
Provningsresultat

Arsmedelvirde: (se kommentar) Bg/m? (Becquerel per kubikmeter)

Kommentar till matﬂingen Radnnhalten\i bostaden varierar pi grund av viderlek och boendevanor.
Riktvardet for manniskors halsa ar 200 Bq/m’ (avser arsmedelvirdet). armeishardechar.diior antage e sy oxdiarhete 0%,
Arsmedelviirdesuppskattning for de enskilda lokalerna ges av matvirdet {6r lokalen.

Susanne Niklasson (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid Landauer Nordic Landauer Nordic AB 018-56 88 80

Denna rapport far endast aterges i sin helhet. om inte utfirdande laboratorium i Box 6522 info@landauernordic.se
{orvag skriftligen godkint annat Fér mer information se baksidan. 751 38 Uppsala www landauernordic.se



